
Cumpliendo las Exigencias del CTE



Ejemplo Instalación General
Cuadro

Planta Baja
Cuadro

Planta Primera
Cuadro

Planta Segunda
Cuadro

Planta Tercera/Cuarta
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RS-485 DATAX-8X0.25 Energia

Lonwork UTP CAT-8 Aire A.

KNX/EIB  EIB-BUS Iluminación

TCP/IP UTP CAT-6 Control central

Cuadro
Acometida

400V III+N Acometida

Conexiones RS-485 dentro de los cuadros



Ejemplo Instalación por Planta

KNX/EIB

Sensor de
movimiento

Actuadores DALI

Termostato Lon

Actuadores EIB

Multi Pulsador
De control

Sensor de
presencia

Cuadro Planta
TCP/IP

Lonwork

Actuadores Lon Actuadores Lon

Termostato Lon

Líneas de emergencia: Mangueras de 5x1.5  F + N + T T + 2 de bus
Líneas de regulación DALI: Mangueras de 5x1.5  F + N + TT + 2 de bus
Las instalaciones de seguridad se realizan con bucl es estándar a las centrales
Todas las conexiones entre buses se realizan en los  cuadros de 
distribución que se unen al control central por un cable UTP CAT-6







Control Cuadros: Ejemplo Instalación



Control Cuadros: Ejemplo Instalación



Control Cuadros: Ejemplo Instalación



Red CIRCUTOR: Ejemplo Instalación





Red CIRCUTOR: Ejemplo Instalación



Red CIRCUTOR: Ejemplo Instalación

Mantenimiento preventivo, de altas prestaciones desde el cual se podrá controlar una
gran cantidad de parámetros eléctricos. Dentro de esta supervisión, mediante los 
captadores adecuados, se incluye el control de una gran cantidad de parámetros 
eléctricos y de proceso.



Red CIRCUTOR: Ejemplo Instalación
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Red CIRCUTOR: Ejemplo Instalación
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Red KNX/EIB: Ejemplo Instalación

KNX/EIB

Sensor de
movimiento

Control centralizado, 
operaciones lógicas

etc.

Actuadores EIB

230V
Fuente

Alimentacion

Pulsadores
de Mando

Actuadores EIB

Estacion 
Meteorologica

Actuadores Dali

Multi Pulsador
De control

Sensor de
presencia

Pasarela a
Control central



Cumpliendo las Exigencias del CTE
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